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1. Sie�  wodoci� gowa 

Sie�  wodoci� gowa miejska, której dotycz�  niniejsze wytyczne, jest to uk
ad przewodów 

wodoci� gowych wraz z uzbrojeniem, rozprowadzaj� cy wod�  od stacji uzdatniania wody 

do przy
� cza wodoci� gowego. 

Wytyczne dotycz� ce przy
� czy wodoci� gowych uj� te s�  w opracowaniu pt.: „Wytyczne 

eksploatacyjne do projektowania przy
� czy wodoci� gowych i kanalizacyjnych” . 

1.1. Rodzaje przewodów wodoci� gowych 

Przewody wodoci� gowe ze wzgl� du na przeznaczenie dziel�  si�  na: 

o magistrale, 

o przewody rozbiorcze. 

Magistrale s
u� �  do zasilania przewodów rozbiorczych oraz do rozprowadzenia wody 

od � ród
a zasilania. 

W Warszawie magistralami s�  przewody o � rednicach DN 300 mm i powy� ej. 

Przewody rozbiorcze s
u� �  do doprowadzenia wody do odbiorców na cele socjalno-bytowe, 

technologiczne, za po� rednictwem przy
� czy wodoci� gowych.  

Dodatkowo stanowi�  � ród
o wody na cele przeciwpo� arowe w ilo� ci wynikaj� cej z 

przepustowo� ci sieci wodoci� gowej w danym rejonie. 

W Warszawie przewody rozbiorcze s�  o � rednicach od DN 80 mm do DN 250 mm. 

W wyj� tkowych przypadkach, za zgod�  Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów  

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., magistrala DN 300 mm mo� e spe
nia�  rol�  przewodu 

rozbiorczego. 

Magistral�  DN 300 mm o charakterze przewodu rozbiorczego nale� y projektowa�  zgodnie  

z zasadami podanymi w punkcie 8.1. 

2. Lokalizacja sieci 

Przy projektowaniu przewodów wodoci� gowych nale� y stosowa�  si�  nast� puj� ce zasady: 

·  Przewody wodoci� gowe lokalizowa�  w liniach rozgraniczaj� cych ulic, dróg dojazdowych, 

ci� gów pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie 

ogólnodost� pnym. 

W wyj� tkowych przypadkach lokalizacja przewodów na terenach innych ni�  wymieniono 

wy� ej wymaga zgody Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m.st. Warszawie S.A. 
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W przypadku lokalizacji przewodów wodoci� gowych na terenie dzia
ek prywatnych, 

spó
dzielczych itp. konieczne jest sporz� dzenie w formie aktu notarialnego „O� wiadczenia 

o ustanowieniu u� ytkowania”  na rzecz Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

·  Przewody wodoci� gowe uk
ada�  w pasie chodnika lub zieleni.  

W szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza si�  lokalizacj�  przewodów  

w jezdni. 

·  Przewody rozbiorcze lokalizowa�  po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych 

dwustronnie d� � y�  do usytuowania przewodów po stronie z wi� ksz�  ilo� ci�  przy
� czy 

wodoci� gowych.  

·  W przypadku ulic o szeroko� ci ponad 30 m i dwustronnej zabudowie, przewody rozbiorcze 

projektowa�  po obu stronach ulicy. 

·  Trasy przewodów wodoci� gowych projektowa�  bez zb� dnych za
ama� , zachowuj� c 

przebieg prostolinijny i równoleg
y do innego uzbrojenia terenu. 

·  Unika�  nieuzasadnionego przechodzenia przewodów wodoci� gowych z jednej strony ulicy 

na drug� . 

·  Przej� cia przewodów wodoci� gowych przez ulice, tory tramwajowe i kolejowe  

projektowa�  pod k� tem prostym lub zbli� onym do prostego. Zaleca si�  projektowanie 

skrzy� owa�  przewodów wodoci� gowych z innym uzbrojeniem terenu równie�  pod k� tem 

zbli� onym do prostego. 

·  Odga
� zienia przewodów wodoci� gowych projektowa�  pod k� tem prostym. 

·  Dla odcinków ulic posiadaj� cych trasy w kszta
cie 
uków, trasy przewodów prowadzi�  

wzd
u�  ci� ciw 
uku zachowuj� c jednakowe d
ugo� ci ci� ciw. 

·  D� � y�  do projektowania za
ama�  przewodów wodoci� gowych pod k� tem odpowiadaj� cym 

produkowanym 
ukom. 

·  Zachowa�  minimalne odleg
o� ci od przewodów wodoci� gowych do nadziemnego  

i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniej� cych, zgodnie z tabel�  Nr 2 i w ulicach 

projektowanych, zgodnie z tabel�  Nr 1 (tabele w za
� czeniu). Powy� sze tabele zosta
y 

zatwierdzone przez Urz� d m. st. Warszawy i s�  zalecane przy projektowaniu uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego na terenie m. st. Warszawy i W.S.W. („Wytyczne 

projektowania sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na obszarze m. st. Warszawy 

W.S.W.- zeszyt nr 12 - 1986r). 
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·  Zachowa�  minimalne odleg
o� ci od przewodów wodoci� gowych do przej� �  podziemnych i 

schodów przej� �  podziemnych wynosz� ce: 

- dla magistrali – 5 m, 

- dla przewodu rozbiorczego – 3 m. 

·  Uwzgl� dnia�  gabaryty obiektów na przewodach wodoci� gowych (studzienki  

i komory), które maj�  wp
yw na odleg
o� ci mi� dzy urz� dzeniami podziemnymi  

i nadziemnymi. 

·  Nie projektowa�  pod miejscami postojowymi uzbrojenia przewodów wodoci� gowych. 

3. Zag
� bienie i posadowienie przewodów 

Zag
� bienie przewodów wodoci� gowych powinno uwzgl� dnia�  g
� boko� �  przemarzania 

gruntu oraz rozmieszczenie urz� dze�  podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysoko� �  

uzbrojenia przewodu (np. wysoko� �  zabudowy hydrantu). 

W Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego nale� y przyjmowa�  przykrycie  

(odleg
o� �  od terenu do wierzchu rury): 

- dla przewodów rozbiorczych 1,70 ÷ 1,80 m, 

- dla magistral 1,60 ÷ 1,70 m. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si�  inn�  warstw�  przykrycia przewodów 

wodoci� gowych: 

·  minimalne: 

- dla � rednic poni� ej 1000 mm – 1,40 m, 

- dla � rednicy 1000 mm oraz powy� ej – 1,20 m, 

·  maksymalne: 

- bez wzgl� du na � rednic�  – 2,50 m. 

Powy� sze przykrycia nie wymagaj�  specjalnych zabezpiecze�  ani uzgodnie� . 

Przykrycie przewodów wi� ksze ni�  2,50 m wymaga uzgodnienia z Miejskim 

Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., natomiast 

przy przykryciu mniejszym ni�  1,20 ÷ 1,40 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. 
upkami 

poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym 

izolacji. 

W projekcie przewodu wodoci� gowego nale� y dokona�  doboru rodzaju i grubo� ci ocieplenia. 
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Przy przykryciu przewodów wodoci� gowych mniejszym ni�  1,0 m i lokalizacji w jezdni nale� y 

uzyska�  opini�  producenta rur dotycz� c�  mo� liwo� �  takiej lokalizacji lub wykona�  obliczenia 

statyczne. 

Przewody wodoci� gowe nale� y uk
ada�  na gruncie rodzimym, posiadaj� cym odpowiedni�  

no� no� �  lub z uwzgl� dnieniem wymiany gruntu.  

Pod przewodami wodoci� gowymi nale� y stosowa�  podsypk�  piaskow�  o grubo� ci 20 cm. 

Zasypk�  wykopów nale� y wykonywa�  zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcj�  producenta rur. 

4. Mater ia
 przewodów 

Do budowy magistral i przewodów rozbiorczych nale� y stosowa�  rury i kszta
tki � eliwne 

wodoci� gowe sferoidalne z wewn� trzn�  pow
ok�  cementow�  lub poliuretanow�  zgodnie 

z norm�  PN-EN 545 na ci� nienie PN 10 (1MPa).  

Na terenie Pasma Pruszkowskiego dopuszcza si�  dla przewodów o � rednicach DN 80, 100,  

150 mm i zlokalizowanych poza jezdni�  zastosowanie rur wodoci� gowych z PVC. 

W przypadku remontów przewodów wodoci� gowych, za zgod�  Miejskiego Przedsi� biorstwa 

Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., dopuszcza si�  stosowanie metody 

bezwykopowej renowacji ruroci� gów. 

W wyj� tkowych przypadkach dopuszcza si�  zastosowanie innych materia
ów po uzyskaniu 

ka� dorazowo zgody Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S. A.  

5. Spadek przewodów 

Przewody wodoci� gowe magistralne i rozbiorcze nale� y projektowa�  z spadkiem nie 

mniejszym ni�  1 ‰. 

Pionowe odcinki przewodów wodoci� gowych, poza odcinkami uk
adanymi nad terenem, 

nale� y projektowa�  w studniach. 

6. Z
� cza 

Sie�  wodoci� gow�  nale� y projektowa�  z rur o po
� czeniach kielichowych, elastycznych  

(np. typu TYTON, STANDARD). 

W uzasadnionych przypadkach, np.: 

- w rurach os
onowych, 

- na za
amaniach pionowych i poziomych, 
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- w newralgicznych punktach sieci, 

nale� y projektowa�  rury o po
� czeniach nieroz
� cznych kielichowych (np. typ NOVO-SIT,  

TIS-K, STS) lub ko
nierzowych. 

Nale� y zachowa�  minimaln�  odleg
o� �  60 cm w � wietle pomi� dzy po
� czeniami kielichowymi. 

W przypadku po
� cze�  kielichowych nale� y stosowa�  kszta
tki dwukielichowe (
uki itp.). 

oraz trójniki bez bosych ko� ców. 

Nie dopuszcza si�  stosowania trójników sko� nych. 

Zaleca si�  stosowa�  zw� � ki symetryczne. 

7. Bloki oporowe 

Dla przewodów wodoci� gowych z rur � eliwnych kielichowych o po
� czeniach typu TYTON  

i STANDARD nale� y projektowa�  bloki oporowe przy: 

- 
ukach 11°, 22ë, 30ë, 45ë, 90ë, 

- trójnikach, 

- korkach, 

- kolanach ze stopk� . 

Przy projektowaniu bloków oporowych nale� y stosowa� : 

- norm�  BN-81/9192-05, 

- instrukcj�  producenta rur. 

Dla przewodów wodoci� gowych z rur � eliwnych o po
� czeniach nieroz
� cznych mo� na 

zrezygnowa�  z bloków oporowych na zasadach okre� lonych przez producenta rur. 

Przy uzbrojeniu nale� y stosowa�  bloki podporowe. 

8. Uzbrojenie przewodów 

8.1. Magistrale 

Do podstawowego uzbrojenia magistral nale� � : 

o zasuwy, 

o przepustnice, 

o odpowietrzniki, 

o odwodnienia, 

o reduktory ci� nienia, 

o regulatory przep
ywu. 
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Na magistralach DN 300 mm o charakterze rozbiorczym nale� y dodatkowo projektowa�  

hydranty przeciwpo� arowe. 

8.1.1. Zasuwy i przepustnice 

Na magistralach wodoci� gowych o � rednicach DN 300 mm, DN 400 mm nale� y stosowa�   

zasuwy równoprzelotowe, typu F5 (d
ugie), ko
nierzowe z mi� kkim zamkni� ciem, z � eliwa 

sferoidalnego na ci� nienie PN 10 (1MPa), umieszczane bezpo� rednio w ziemi.  

Na magistralach o � rednicach DN 500 mm i wy� ej nale� y stosowa�  przepustnice ko
nierzowe 

centryczne z � eliwa sferoidalnego na ci� nienie PN 10 (1MPa), z odci� � eniem, z osprz� tem 

do zabudowy podziemnej, umieszczane w komorach.  

Zasuwy i przepustnice powinny by�  wyposa� one w obudowy teleskopowe oraz skrzynki 

z wska� nikiem otwarcia. Wrzeciono zasuw powinno by�  wykonane ze stali nierdzewnej, klin 

z � eliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) ca
kowicie pokryty pow
ok�  z gumy EPDM. 

Przepustnice powinny by�  z obej� ciem, z gniazdem stanowi� cym jednorodn�  ca
o� �  z 

korpusem, o powierzchniach wewn� trznych pokrytych emali�  (pow
ok�  ceramiczn� ). 

Zasuwy i przepustnice nale� y lokalizowa�  w w� z
ach oraz jako liniowe w odleg
o� ci od 500 m 

do 700 m. 

Przy rozmieszczaniu zasuw i przepustnic w w� � le nale� y przestrzega�  zasad: 

·  magistrala o mniejszej � rednicy powinna by�  odci� ta od magistrali o wi� kszej � rednicy, 

·  dla wy
� czenia odcinka magistrali nie powinno zamyka�  si�  wi� cej ni�  2 zasuwy 

lub przepustnice na magistrali i maksymalnie 5 zasuw na przewodach rozbiorczych. 

Przy zasuwach ko
nierzowych i przepustnicach nale� y stosowa�  kszta
tki demonta� owe EU 

lub PAF o regulowanej d
ugo� ci. 

W wyj� tkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., dopuszcza si�  zastosowanie w komorach przepustnic 

krótkich z odci� � eniem. 

8.1.2. Odpowietrzniki 

Na magistralach wodoci� gowych nale� y stosowa�  dwukulowe zawory odpowietrzaj� co  

-napowietrzaj� ce z � eliwa sferoidalnego na ci� nienie PN 10 (1MPa), z otworem �  cala 

w korpusie zaworu do monitoringu ci� nienia. 

Wy� ej wymienione zawory nale� y projektowa�  w ka� dym najwy� szym punkcie magistral,  

w studzienkach odpowietrznikowych, bezpo� rednio na trójnikach.  
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si�  montowanie odpowietrzników dwukulowych 

na magistralach wodoci� gowych na wspawanych fabrycznie kró� cach jednoko
nierzowych. 

Odpowietrzniki przy zasuwach i przepustnicach powinny by�  zaprojektowane w jednej 

studzience lub komorze. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgod�  Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów  

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., dopuszcza si�  stosowanie indywidualnych rozwi� za�  

zapewniaj� cych odpowietrzenie magistral (np. zaworów odpowietrzaj� co-napowietrzaj� cych 

DN 80 mm typu Hawle nr kat. 9822, Ventex itp.). 

Wymagane jest zastosowanie zaworu odpowietrzaj� co-napowietrzaj� cego posiadaj� cego 

zabezpieczenie wlotu powietrza przed zanieczyszczeniem z zewn� trz. 

8.1.3. Odwodnienia 

Odwodnienie nale� y projektowa�  w ka� dym najni� szym punkcie zmiany spadku magistral. 

Magistrale powinny by�  odwadniane do kana
ów, a w wyj� tkowych przypadkach 

do studzienek bezodp
ywowych. 

Magistrale � rednicy DN 800 mm i powy� ej nale� y odwadnia�  wy
� cznie do odbiornika 

(kana
y, rowy, cieki itp.). 

Odwodnienia magistral powinny sk
ada�  si�  z odwadniaka, przewodu odwadniaj� cego 

(przykanalika), studzienki po� redniej i dwóch zasuw. 

Za odwadniakiem nale� y projektowa�  zasuw�  ko
nierzow�  z mi� kkim zamkni� ciem typu F5. 

Za pierwsz�  zasuw�  nale� y stosowa�  kszta
tki demonta� owe EU lub PAF. Drug�  zasuw�  

ko
nierzow�  typu F4 nale� y projektowa�  w pierwszej studni od odbiornika.  

Studzienki po� rednie na odwodnieniach nale� y projektowa�  typowe z kr� gów betonowych  

Ø 1,2 m, natomiast studzienki z zasuwami - o � rednicy Ø 1,4 m. 

Nale� y stosowa�  odwadniaki z odp
ywem dolnym. 

� rednic�  odwodnienia nale� y projektowa�  uwzgl� dniaj� c � rednic�  magistral, d
ugo� �  

odwadnianego odcinka i asortyment produkowanych odwadniaków. 

Przewody odwadniaj� ce (przykanaliki) nale� y projektowa�  z rur z � eliwa sferoidalnego 

wodoci� gowego o po
� czeniach kielichowych lub ko
nierzowych. 

Przy projektowaniu odwodnienia magistral nale� y stosowa�  zasady obowi� zuj� ce 

przy projektowaniu przykanalików deszczowych, zawartych w „Wytycznych eksploatacyjnych 

do projektowania sieci kanalizacyjnej i urz� dze�  sieciowych’ . 

Miejskie Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

na odwodnieniach magistral dopuszcza: 
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·  minimalny spadek przykanalika odwadniaj� cego 1‰, 

·  w
� czenie do studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na przykanaliku odwadniaj� cym 

bez przepadu przy ró� nicy wysoko� ci 1,5 m, 

·  w
� czenie na wysoko� ci pach do kana
u ogólnosp
awnego. 

8.1.4. Reduktory ci� nienia 

W szczególnych przypadkach (np. lokalizacja przewodu w Skarpie Wi� lanej) nale� y,  

w uzgodnieniu z Miejskim Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 

Spó
ka Akcyjna, projektowa�  reduktory ci� nienia w celu redukcji i stabilizacji ci� nienia w sieci 

wodoci� gowej. 

Reduktory nale� y dobiera�  zgodnie z informacj�  producenta, uwzgl� dniaj� c mi� dzy innymi 

przep
ywy w magistralach, zakresy pracy regulatorów i ich lokalizacje. 

Reduktory nale� y umieszcza�  w studniach. 

Reduktory ci� nienia nale� y projektowa�  z � eliwa sferoidalnego z dwoma manometrami, 

z dwoma zasuwami odcinaj� cymi oraz filtrem. 

8.2. Przewody rozbiorcze 

Do uzbrojenia przewodów rozbiorczych nale� � : 

o zasuwy, 

o hydranty, 

o zawory odpowietrzaj� co-napowietrzaj� ce, 

o reduktory ci� nienia. 

8.2.1. Zasuwy 

Na przewodach wodoci� gowych nale� y stosowa�  zasuwy równoprzelotowe, ko
nierzowe, 

z mi� kkim zamkni� ciem, typu F5, z � eliwa sferoidalnego na ci� nienie PN 10 (1MPa), 

umieszczone bezpo� rednio w ziemi. 

Jako zasuwy liniowe mo� na równie�  stosowa�  zasuwy kielichowe z mi� kkim zamkni� ciem, 

typu F5, z � eliwa sferoidalnego na ci� nienie PN 10 (1MPa). 

Zasuwy maj�  by�  wyposa� one w obudowy teleskopowe. Wrzeciono zasuw powinno by�  

wykonane ze stali nierdzewnej, klin z � eliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) 

ca
kowicie pokryty pow
ok�  z gumy EPDM. 
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Zasuwy nale� y projektowa�  w w� z
ach oraz jako liniowe w odleg
o� ciach mi� dzy sob�  od 

200 m do 300 m. 

Przy rozmieszczaniu zasuw nale� y przestrzega�  zasad: 

·  przewód o mniejszej � rednicy powinien by�  oddzielony od przewodu o wi� kszej � rednicy, 

·  umo� liwienia w przypadku awarii (wy
� czenia odcinka przewodu) skierowania przep
ywu 

wody w potrzebnym kierunku,  

·  w celu wy
� czenia odcinka przewodu zamykania nie wi� cej ni�  5 zasuw. 

Zasuwy nale� y projektowa�  o � rednicy równej � rednicy przewodu, na którym b� d�  

umieszczone. 

Przy po
� czeniach wodoci� gowych do obiektów specjalnych jak: szpitale, hydrofornie itp. 

na przewodzie rozbiorczym mo� na zaprojektowa�  zasuwy z dwóch stron tego po
� czenia, 

w celu zwi� kszenia pewno� ci dostawy wody do obiektu. 

8.2.2. Hydranty 

Na przewodach wodoci� gowych nale� y stosowa�  hydranty podziemne o � rednicy DN 80 mm,  

z samoczynnym odwodnieniem, podwójnym zamkni� ciem na ci� nienie PN 10 (1MPa), 

zlokalizowane bezpo� rednio na przewodach wodoci� gowych. 

Hydranty nale� y rozmieszcza� : 

·  na odcinkach prostych do 150 m, 

·  w najwy� szych punktach przewodów wodoci� gowych, 

·  dla odpowietrzenia odcinka przewodu przy zasuwie,  

·  na ko� cówce przewodu, za ostatnim przy
� czem wodoci� gowym, 

·  w uzasadnionych przypadkach na za
amaniach osi przewodu (w planie) w celu 

wyznaczenia trasy przewodu. 

Dla ochrony przeciwpo� arowej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si�  stosowanie 

hydrantów nadziemnych o � rednicy DN 80 mm, z podwójnym zamkni� ciem, 

z zabezpieczeniem przeciwz
amaniowym, na ci� nienie 1 MPa, zlokalizowanych bezpo� rednio 

na przewodach wodoci� gowych pod warunkiem uzyskaniu zgody w
adaj� cego terenem, 

na którym b� d�  usytuowane hydranty. Zalecane jest projektowanie nadziemnych hydrantów 

w kolorze niebieskim. 

Hydranty zlokalizowane na ko� cówkach przewodów nale� y projektowa�  na kolanach 

ze stopk�  o � rednicy równej � rednicy przewodu. Dopuszcza si�  usytuowanie ostatnich 
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hydrantów na trójnikach pod warunkiem projektowania przy
� czy wodoci� gowych 

pod
� czonych do tych trójników „na sztorc” .  

W opisie projektu (w celu wyznaczenia trasy przewodu wodoci� gowego) nale� y uwzgl� dni�  

sposób monta� u skrzynek hydrantowych tzn. owal ko
nierzy – pokryw ww. skrzynek powinien 

by�  usytuowany prostopadle do przewodów wodoci� gowych, a na ko� cu przewodów wzd
u�  

ich osi.  

8.2.3. Zdroje uliczne 

Zdroje nale� y stosowa�  w wyj� tkowych przypadkach, gdy mieszka� cy nie maj�  mo� liwo� ci 

pod
� czenia swoich posesji do sieci wodoci� gowej.  

Zdroje nale� y projektowa�  na wydzielonym z nieruchomo� ci terenie, za zgod�  w
a� ciciela 

terenu, w formie aktu notarialnego oraz zobowi� zaniem do opieki nad zdrojem. 

Budowa zdroju mo� e odbywa�  si�  wy
� cznie na zlecenie Urz� du Dzielnicy lub Gminy,  

z którym b� dzie podpisana umowa na dostaw�  wody. 

Zdroje uliczne nale� y projektowa�  zgodnie z zasadami okre� lonymi w „Wytycznych 

eksploatacyjnych do projektowania przy
� czy wodoci� gowych i kanalizacyjnych” . 

8.2.4. Reduktory ci� nienia 

W szczególnych przypadkach (np. lokalizacja przewodu w Skarpie Wi� lanej) nale� y  

w uzgodnieniu z Miejskim Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 

Spó
ka Akcyjna projektowa�  reduktory ci� nienia w celu redukcji i stabilizacji ci� nienia w sieci 

wodoci� gowej. 

Reduktory nale� y dobiera�  zgodnie z informacj�  producenta uwzgl� dniaj� c mi� dzy innymi 

przep
ywy w przewodach, zakres pracy regulatorów i ich lokalizacj� . 

Reduktory nale� y umieszcza�  w studniach. 

Reduktory ci� nienia nale� y projektowa�  z � eliwa sferoidalnego z dwoma manometrami, 

z dwoma zasuwami odcinaj� cymi oraz z filtrem. 

9. Obiekty na sieci 

Do obiektów na sieci nale� � : 

o komory i studzienki dla zasuw, przepustnic, odpowietrzników i reduktorów, 

o studzienki na odwodnieniach, 

o obiekty specjalne. 
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Podzia
 ten nie wyklucza mo� liwo� ci umieszczenia w jednej studzience ró� nego uzbrojenia 

jak np. zasuwy, przepustnicy i odpowietrznika. 

9.1. Komory i studzienki dla zasuw, przepustnic, reduktorów i odpowietrzników 

Studzienki wodoci� gowe (komory) nale� y projektowa�  zgodnie z aktualn�  norm�  (obecnie  

PN-91/B-10728). 

Komory dla przepustnic na magistralach wodoci� gowych � rednicy DN 500 mm i wy� ej nale� y 

projektowa�  indywidualnie dla ka� dego przypadku, z uwzgl� dnieniem wymogów Miejskiego 

Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w zakresie stosowanego 

uzbrojenia, kszta
tek i zalece�  producentów uzbrojenia. 

Nale� y stosowa�  przej� cia ruroci� gów � eliwnych przez � ciany komór typu PQ lub PS. 

Studzienki dla samych odpowietrzników na przewodach o � rednicy do DN 400 mm w
� cznie 

mo� na projektowa�  w oparciu o typow�  dokumentacj� , dokonuj� c odpowiedniej adaptacji. 

W przypadku braku mo� liwo� ci zastosowania dokumentacji typowej, obiekty nale� y 

projektowa�  indywidualnie z zachowaniem podstawowych wymaga�  zawartych 

w ww. normie. 

Nale� y ka� dorazowo przeanalizowa�  potrzeb�  zaprojektowania pomostów dla demonta� u rur 

oraz uzbrojenia. 

Wszystkie komory i studzienki powinny by�  wyposa� one w w
azy kana
owe DN 600 mm 

klasy D 400 z zabezpieczeniem przed obrotem.  

9.2. Odwodnienia komór dla zasuw, przepustnic oraz komór monta	 owych 

        i eksploatacyjnych 

Odwodnienie komór nale� y projektowa�  do kana
u, a w wyj� tkowych przypadkach za zgod�  

Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

do studzienek bezodp
ywowych.  

Odwodnienie komór powinno sk
ada�  si�  z przewodu � eliwnego, studzienki po� redniej  

i dwóch zasuw umieszczonych w komorze i w studzience po� redniej. 

Przewody odwadniaj� ce nale� y projektowa�  z rur � eliwnych sferoidalnych wodoci� gowych 

o � rednicy DN 150 mm. 

Nale� y d� � y�  do projektowania wspólnego odwodnienia komory i magistrali przez jedn�  

studzienk�  po� redni� . 
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Przy projektowaniu odwodnie�  do studzienek bezodp
ywowych, nale� y projektowa�  

studzienki z osadnikiem, który powinien by�  zlikwidowany przy prze
� czeniu odwodnie�  

do kana
u. 

Na odwodnieniach nale� y stosowa�  typowe studzienki po� rednie, po dokonaniu ich adaptacji.  

Inne studzienki przelotowe nale� y projektowa�  wed
ug zasad obowi� zuj� cych w kanalizacji. 

Przy projektowaniu zasuw na odwodnieniach komór nale� y stosowa�  zasady 

jak dla odwodnie�  magistral. 

9.3. Obiekty specjalne na sieci 

Do obiektów specjalnych nale� � : 

o galerie, 

o rury os
onowe, 

o komory: eksploatacyjna i monta� owa. 

9.3.1. Galer ie 

Galeri�  nale� y projektowa�  przy przej� ciach pod: 

·  torami PKP, 

·  trasami komunikacyjnymi, 

·  innymi wa� nymi obiektami (metro, rzeki itp.). 

Powy� sze przypadki nale� y rozpatrywa�  ka� dorazowo indywidualnie w zale� no� ci od � rednicy 

przewodu, d
ugo� ci przej� cia, g
� boko� ci u
o� enia i wa� no� ci obiektu stanowi� cego 

przeszkod�  terenow� , w porozumieniu z u� ytkownikiem sieci. 

W galerii nale� y przewidzie� : 

- wentylacj� , 

- o� wietlenia sta
e i gniazda wtykowe, 

- haki w stropie umo� liwiaj� ce monta�  i demonta�  rur, 

- miejsce dla transportu rur, 

- urz� dzenia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe (indywidualne rozwi� zania  

w porozumieniu z Miejskim Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A.). 

Przewód w galerii nale� y uk
ada�  na podporach, niecentrycznie, w odleg
o� ci min. 70 cm 

od � ciany, po stronie gdzie nie przewiduje si�  przej� cia technologicznego i ewentualnego 

transportu. 
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Odleg
o� �  przewodu od dna galerii powinna wynosi�  min. 50 cm. 

Wysoko� �  galerii powinna wynosi�  min. 2,0 m. 

Po obu stronach galerii nale� y projektowa�  komory monta� ow�  i eksploatacyjn�  oraz zasuwy 

lub przepustnice. 

Nale� y zaprojektowa�  odwodnienie galerii zgodnie z zasadami odwadniania komór. 

9.3.2. Rury os
onowe 

Przy projektowaniu przewodów wodoci� gowych w rurach os
onowych nale� y stosowa�  

nast� puj� ce zasady: 

·  � rednica rury os
onowej powinna by�  wi� ksza od � rednicy rury przewodowej  

o min. 200 mm, z zachowaniem odleg
o� ci w �wietle min. 40 – 50 mm mi� dzy � rednic�  

ko
nierza albo kielicha rury przewodowej a � rednic�  wewn� trzn�  rury os
onowej. 

·  Rur�  os
onow�  nale� y projektowa� : 

- z rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 z izolacj�  WW (WM), ZO2  

o najwi� kszej produkowanej grubo� ci � cianki dla danej � rednicy, 

- z rur z � ywic poliestrowych, wzmocnionych w
óknem szklanym, ci� nieniowych. 

·  Z dwóch stron rury os
onowej nale� y uwzgl� dni�  teren pod wykop monta� owy  

i eksploatacyjny, równy obrysowi komór lub budowa�  komory. 

Decyzj�  o budowie komór monta� owej i eksploatacyjnej lub tylko rezerwie pod ww. 

obiekty terenu nale� y rozpatrywa�  indywidualnie w uzgodnieniu z Miejskim 

Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.  

Miejsce dla wykopu monta� owego i eksploatacyjnego nale� y pokaza�  w projekcie. 

·  Przy stosowaniu dwóch przewiertów – przecisków usytuowanych równolegle obok siebie 

nale� y d� � y�  do projektowania wspólnych dla obu przewodów komór monta� owej  

i eksploatacyjnej. 

Rura os
onowa powinna by�  z ka� dej strony d
u� sza min. 1,0 m od obrysu obiektu 

koliduj� cego z przewodem wodoci� gowym.  

W przypadku zaprojektowania z
� czy rury przewodowej w rurze os
onowej przewód nale� y 

projektowa�  z rur o po
� czeniach nieroz
� cznych.  

Rura przewodowa powinna by�  umieszczona w rurze os
onowej na p
ozach, opaskach 

dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcj�  producenta. 

Ko� cówki rury os
onowej powinny by�  zabezpieczone (uszczelnione). 
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9.3.3. Komory monta	 owe i eksploatacyjne 

Komory monta� owe i eksploatacyjne powinno si�  projektowa�  po obu stronach obiektów 

specjalnych tj. galerii i przej� �  w rurach os
onowych. 

Powinno si�  przyjmowa�  d
ugo� �  komory monta� owej min. 7,0 m, a eksploatacyjnej  

min 3,0 m. 

W przypadku braku miejsca na komory o ww. wymiarach dopuszcza si�  komory mniejsze  

o wymiarach uzale� nionych od dost� pno� ci terenu i d
ugo� ci zastosowanych rur w rurze 

os
onowej. 

W komorze nale� y przewidzie�  hak umo� liwiaj� cy wyci� ganie rur. 

Komor�  nale� y projektowa�  zgodnie z aktualn�  norm�  (obecnie PN-91/B-10728). 

Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na staranne wykonanie izolacji antykorozyjnej 

oraz szczelno� ci konstrukcji. 

Komory powinny by�  malowane farb�  emulsyjn�  bia
�  lub niebiesk� .  

Nale� y stosowa�  przej� cia ruroci� gów przez � ciany komory typu PQ i PS. 

Odwodnienie komór nale� y projektowa�  zgodnie z pkt. 9.2. 

10. Przej � cia przez przeszkody 

10.1. Tory kolejowe 

Przej� cia przewodami wodoci� gowymi pod torami kolejowymi powinny by�  mo� liwie 

prostopad
e do torów, w rurze os
onowej lub galerii, z zasuwami po obu stronach torów. 

Zabezpieczenie przewodów nale� y projektowa�  na ca
ej szeroko� ci pasa kolejowego lub  

w liniach rozgraniczaj� cych terenu kolejowego. 

Przy przej� ciach przewodami wodoci� gowymi pod torami kolejowymi nale� y projektowa�  

komory eksploatacyjn�  i monta� ow� . 

W uzasadnionych przypadkach, przy przekraczaniu torów kolejowych ma
ego znaczenia 

(np. bocznic kolejowych itp.), dopuszcza si�  projektowanie dwóch studni eksploatacyjnych 

(kontrolnych). 

Komory i studzienki powinny by�  wyposa� one w w
azy kana
owe DN 600 mm klasy D 400 

z zabezpieczeniem przed obrotem.  

Ka� de przej� cie pod torami wymaga uzgodnienia z ich w
a� cicielem. 
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10.2. Trasy, w� z
y komunikacyjne, jezdnie 

Przej� cia przewodami wodoci� gowymi przez trasy ruchu szybkiego, trasy wylotowe, w� z
y  

i trasy komunikacji miejskiej powinny by�  wykonane w zabezpieczeniu (rura p
aszczowa 

lub galeria). 

Powy� sze przypadki oraz przej� cia przez jezdnie nale� y rozpatrywa�  indywidualnie  

w zale� no� ci od � rednicy przewodu i warunków lokalnych. 

10.3. Tory tramwajowe 

Przej� cie przewodami wodoci� gowymi pod torami tramwajowymi nale� y projektowa�  

prostopadle do torów, w rurze os
onowej o d
ugo� ci min. 1,0 m poza obrys torów, 

z przykryciem min. 1,6 m do wierzchu rury os
onowej. 

Projekt przej� cia przewodem pod torami nale� y uzgodni�  z Tramwajami  

Warszawskimi Sp. z o.o.. 

10.4. Cieki wodne 

Przej� cia przewodami wodoci� gowymi przez cieki wodne (np. rów, kana
 melioracyjny, rzek� ) 

nale� y projektowa�  z uwzgl� dnieniem istniej� cych warunków terenowych: 

- gór� , z wykorzystaniem k
adek, mostów lub konstrukcji samono� nej,  

- do
em, pod dnem cieku w rurze os
onowej lub galerii. 

W uzasadnionych przypadkach, po obu stronach przej� cia nale� y projektowa�  zasuwy. 

Projektowanie komór, studzienek po obu stronach przej� cia przez ciek wodny, przepust nale� y 

rozpatrywa�  indywidualnie. 

Przej� cie przewodem wodoci� gowym pod przepustem nale� y projektowa�  w rurze os
onowej. 

Przej� cie nad i pod ciekiem wodnym lub przepustem powinno by�  uzgodnione z jego 

w
a� cicielem – u� ytkownikiem. 

10.5. Mosty, wiadukty, k
adki 

Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu, k
adki do przeprowadzenia przewodu wodoci� gowego 

przez przeszkod� , przewody nale� y projektowa�  podwieszone lub u
o� one 

na lub w ww. obiekcie, w zale� no� ci od jego konstrukcji. 

Przej� cia te nale� y projektowa�  indywidualnie. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si�  budowanie nowej konstrukcji mostowej 

nad przeszkodami.  
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10.6. Dodatkowe wymagania dla przewodów uk
adanych nad terenem 

Dla przewodów wodoci� gowych uk
adanych nad terenem nale� y: 

·  zaprojektowa�  izolacj�  termiczn�  zabezpieczon�  przed wilgoci� ; otulina dwudzielna, 

segmentowa do demonta� u, 

·  przy konstrukcji podwieszaj� cej izolacj�  termiczn�  nale� y zaprojektowa�  jako niezale� n�  

od pracy mostu, 

·  projektowa�  pomosty dla eksploatacji w zale� no� ci od przyj� tych rozwi� za� . 

11. Skrzy	 owania i kolizje z istniej � cym i projektowanym uzbrojeniem 

Skrzy� owania przewodu wodoci� gowego z kanalizacj�  telefoniczn� , pasem kabli 

energetycznych, gazoci� gami oraz kana
ami: � ciekowym, deszczowym i ogólnosp
awnym 

najcz� � ciej nie wymagaj�  dodatkowych zabezpiecze� . 

W przypadku skrzy� owania z kablami energetycznymi o napi� ciu 110 kV, przewody 

wodoci� gowe nale� y projektowa�  w rurze os
onowej. 

Nale� y zachowa�  odleg
o� �  min. 20 cm w � wietle mi� dzy krzy� uj� cym si�  uzbrojeniem. 

W przypadku wyst� pienia kolizji sieci wodoci� gowej z ww. rodzajami uzbrojenia, rozwi� zanie 

nale� y uzgodni�  z Miejskim Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 

Spó
ka. Akcyjna. 

Zasady rozwi� zania kolizji przewodu wodoci� gowego z sieci�  ciepln� : 

·  W przypadku przej� cia pod kana
em sieci cieplnej, przewód wodoci� gowy nale� y uk
ada�  

w rurze os
onowej, której d
ugo� �  powinna si� ga�  1,0 m poza obudow�  kana
u. 

·  Nale� y zachowa�  odleg
o� �  w � wietle od spodu kana
u sieci cieplnej do rury os
onowej 

min. 20 cm. 

·  W przypadku przej� cia przewodem wodoci� gowym pod sieci�  ciepln�  preizolowan�   

o � rednicy mniejszej ni�  DN 300 mm Miejskie Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A. nie wymaga stosowania rur os
onowych. 

·  Przej� cie przewodem wodoci� gowym nad sieci�  ciepln�  nale� y projektowa�  bez rury 

os
onowej. Zalecane jest zachowanie odleg
o� ci min. 20 cm w � wietle. Odpowietrznik 

na przewodzie wodoci� gowym nale� y zlokalizowa�  w odleg
o� ci min. 1,0 m za obrysem 

sieci cieplnej. 

·  Sposób rozwi� zania kolizji sieci wodoci� gowej z sieci�  ciepln�  o � rednicy 	  DN 300 mm 

nale� y uzgodni�  z jej u� ytkownikiem. 
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12. Przebudowa przewodów wodoci� gowych 

Przy projektowaniu przebudów przewodów wodoci� gowych nale� y prze
� czy�  do nich 

wszystkie czynne przy
� cza wodoci� gowe. 

Zasuwy domowe na przy
� czach wodoci� gowych, przy ka� dej przebudowie przewodów, 

nale� y wymieni�  na nowe o � rednicy zgodnej ze � rednicami przy
� czy wodoci� gowych 

z zastrze� eniem, � e minimalna � rednica zasuw wynosi DN 50 mm. 

12.1. Kasowanie przewodów wodoci� gowych 

W projekcie nale� y przedstawi�  szczegó
owy sposób wykonania kasowania magistral 

wodoci� gowych lub przewodów rozbiorczych. 

Nale� y poda� : 

- rodzaj i numery kasowanego uzbrojenia ( zasuw, hydrantów itp.), 

- sposób zabezpieczenia ( ca
kowitego wype
nienia) pozostawionych w ziemi odcinków 

przewodów wraz z podaniem materia
u wype
niaj� cego, 

- odcinki przewodów demontowanych, 

- sposób demonta� u obiektów ( komory, studnie itp.) na sieci. 

Kasowanie przewodów nale� y prowadzi�  pod nadzorem Zak
adu Eksploatacji Sieci 

Wodoci� gowej Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A., do którego nale� y przekaza�  istniej� ce uzbrojenie na kasowanym 

przewodzie wodoci� gowym. 

W przypadku braku mo� liwo� ci demonta� u uzbrojenia ze wzgl� dów techniczno – 

eksploatacyjnych, nale� y zdemontowa�  skrzynk�  i odtworzy�  nawierzchni� . Powy� szy fakt 

musi zosta�  umieszczony w „Protokóle Kasowania”  potwierdzonym przez odpowiedni Zak
ad 

Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

eksploatuj� cy sie�  w danym rejonie. 

12.2. Przebudowa przy
� czy wodoci� gowych w ramach inwestycj i  

         Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacj i w m. st. Warszawie S.A. 

W przypadku przebudów przewodów wodoci� gowych w ramach inwestycji Miejskiego 

Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. nale� y przebudowa�  

przy
� cza wodoci� gowe przej� te do eksploatacji przez Spó
k�  w
� czone do kasowanych 

przewodów wodoci� gowych na odcinkach: 



 20 

- od przewodu do wodomierza, 
� cznie z obustronnym podej� ciem pod wodomierz, 

dla przy
� czy powy� ej 20 lat eksploatacji, 

- od przewodu do ogrodzenia dzia
ki lub studni wodomierzowej dla przy
� czy poni� ej  

20 lat eksploatacji. 

Przy
� cza wodoci� gowe wybudowane i przej� te do eksploatacji w okresie do 5 lat, nale� y 

prze
� czy� , bez przebudowy, do przebudowywanych przewodów. 

Zakres przebudowy przy
� cza nale� y w ka� dym przypadku rozpatrywa�  indywidualnie. 

W projekcie przebudowy przewodu wodoci� gowego nale� y poda�  rok budowy oraz � rednic�  

istniej� cego przy
� cza wodoci� gowego, zakres jego przebudowy, d
ugo� � , materia
, z którego 

wykonane jest przy
� cze, wydajno� �  wodomierza, rozstaw pod wodomierz.  

Za zestawem wodomierzowym na instalacji wewn� trznej nale� y zaprojektowa�  zawór zwrotny 

antyska� eniowy, zgodnie z Uchwa
�  z dnia 13.02.03r. Rady Miasta St. W-wy Nr VI/74/2003. 

Zawory nale� y stosowa�  zgodnie z norm�  PN-EN-1717. Zawory antyska� eniowe nale� y 

montowa�  na zlecenie i koszt w
a� ciciela posesji. 

Przy przebudowie przy
� czy wodoci� gowych do � rednicy DN 50 mm dopuszcza si� ,  

w uzasadnionych przypadkach, dwa za
amania trasy przy
� czy. 

Na terenie m.st. Warszawy, przy
� cza wodoci� gowe o � rednicy do DN 50 mm w
� cznie nale� y 

projektowa�  z rur PE, ci� nieniowych, SDR 11, a przy
� cza o � rednicach powy� ej DN 50 mm  

z rur � eliwnych sferoidalnych wodoci� gowych z wewn� trzn�  pow
ok�  cementow�  

lub poliuretanow� . Na przy
� czach wodoci� gowych nale� y projektowa�  zasuwy domowe 

o minimalnej � rednicy DN 50 mm. 

Przy
� cza przebudowywane po trasie istniej� cych przy
� czy wodoci� gowych nie wymagaj�  

odr� bnych projektów przebudowy. Do projektu przebudowy przewodu wodoci� gowego nale� y 

do
� czy�  profile przebudowywanych przy
� czy. 

Odr� bny projekt przebudowy przy
� cza wodoci� gowego nale� y opracowa�  w przypadku 

zaprojektowania nowego (innego ni�  dotychczasowe) wej� cia przy
� cza do budynku 

lub znacz� cej zmiany trasy. Ww. projekty nale� y wykona�  zgodnie z „Wytycznymi 

eksploatacyjnymi do projektowania przy
� czy wodoci� gowych i kanalizacyjnych” . 

W przypadku przebudowy przy
� czy wodoci� gowych dla p
atników rycza
towych nale� y 

opracowa�  odr� bne projekty przebudowy przy
� czy wodoci� gowych wraz z doborem 

wodomierza. 

Przebudowa przy
� czy wodoci� gowych z obej� ciem przeciwpo� arowym wymaga wykonania 

przez projektanta doboru wydajno� ci wodomierza na podstawie oblicze�  zapotrzebowania 

wody dla budynku na cele socjalno – bytowe i cele przeciwpo� arowe. 
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W przypadku przebudowy przewodów rozbiorczych, do których pod
� czony jest zdrój uliczny, 

do projektu nale� y do
� czy�  informacj�  z Urz� du Dzielnicy (Gminy) o konieczno� ci jego 

pozostawienia lub likwidacji. 

W przypadku pozostawienia zdroju nale� y opracowa�  projekt przebudowy przy
� cza 

do zdroju, zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.2.3. 

13. Droga eksploatacyjna 

Drog�  eksploatacyjn�  dla sieci wodoci� gowej nale� y projektowa�  w przypadku braku 

istniej� cych dróg, ulic o utwardzonej nawierzchni, umo� liwiaj� cych dojazd sprz� tem 

mechanicznym. 

Szeroko� �  drogi eksploatacyjnej powinna wynosi�  min. 4,0 m. 

14. Próba szczelno� ci, dezynfekcja i p
ukanie przewodów 

Prób�  szczelno� ci przewodów wodoci� gowych nale� y przeprowadzi�  na ci� nienie 1MPa, 

zgodnie z norm�  PN-B-10725. 

Po pozytywnej próbie szczelno� ci i zasypaniu wykopów nale� y wykona�  dezynfekcj�  

przewodów roztworem podchlorynu sodu w ilo� ci 250 mg/l wody. 

Po 48 godz. przewody nale� y podda�  intensywnemu p
ukaniu wod�  z pr� dko� ci�  oko
o 1 m/s. 

W projekcie nale� y poda�  miejsce poboru wody do p
ukania i miejsce zrzutu wód po p
ukaniu 

przewodów wodoci� gowych. 

P
ukanie nale� y prowadzi�  pod nadzorem odpowiedniego Zak
adu Miejskiego 

Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. eksploatuj� cego sie�  

w danym rejonie. 

15. Uzgadnianie dokumentacj i 

Uzgodnieniu podlega wy
� cznie cz� � �  technologiczna projektu budowlano-wykonawczego 

lub wykonawczego w zakresie wymaga�  eksploatacyjnych Miejskiego Przedsi� biorstwa 

Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

Z
o� ony do uzgodnienia projekt powinien poza cz� � ci�  technologiczn�  zawiera� : 

o kserokopi�  warunków technicznych stanowi� cych podstaw�  wykonania projektu 

oraz orygina
 danych technicznych (do wgl� du), 

o orygina
 uzgodnienia ZUDP do wgl� du, 

o kserokopi�  opinii ZUDP za
� czon�  do ka� dego egzemplarza projektu, 
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o kserokopi�  trasy przewodu uzgodnionej w ZUDP, za
� czon�  do egzemplarza 

archiwalnego Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A., 

o informacj�  dotycz� c�  przyj� tych w projekcie rz� dnych terenu,  

o potwierdzenie przez projektanta drogowego lub uprawnionego geodet�  lub inwestora 

projektowanych rz� dnych terenu przyj� tych w projekcie, 

o uzgodnienia z u� ytkownikami sieci koliduj� cych z projektowan�  sieci�  wodoci� gow� , 

o uzgodnienia wynikaj� ce z opinii ZUDP, 

o dokumenty stwierdzaj� ce stan w
asno� ci terenu, na którym jest projektowany przewód 

(nie dotyczy inwestycji Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji  

w m. st. Warszawie S.A.), 

o projekty konstrukcyjne ( komór, galerii, studni itp.), 

o w przypadku przebudowy przewodu rozbiorczego w ramach inwestycji Miejskiego 

Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. dodatkowy plan 

sytuacyjny z zaznaczonymi przy
� czami wodoci� gowymi przewidzianymi do 

przebudowy lub prze
� czenia oraz profile przebudowywanych przy
� czy, 

o w przypadku przebudowy przewodu wodoci� gowego wraz z przy
� czami 

wodoci� gowymi, w ramach inwestycji Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów  

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., nale� y do egzemplarza archiwalnego Spó
ki, 

do
� czy�  raporty z wykazami po
� cze�  wodoci� gowych i wodomierzy do posesji 

wraz z wykazem po
� cze�  przej� tych do eksploatacji, 

o harmonogram przebudowy magistrali wodoci� gowej wraz z ewentualnymi obej� ciami 

tymczasowymi i etapowaniem inwestycji. 

Miejskie Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. uzgadnia 

maksymalnie 3 egz. projektu. 

W przypadku wykonania planu sytuacyjnego na mapie numerycznej powinien on posiada�  

potwierdzenie przez uprawnionego geodet� , zgodno� ci z zasadnicz�  map�  miasta. 

Plan sytuacyjny nale� y wykona�  na bazie i w skali za
� cznika mapowego uzgodnienia  

ZUDP. 

Profil pod
u� ny powinien by�  wykonany w skali 1:100/1:500. 

Uzgodnienie projektu jest wa� ne 3 lata. 

W przypadku aktualizacji uzgodnienia projektu nale� y z
o� y�  w Miejskim Przedsi� biorstwie 

Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: 

- min. 1 egz. projektu z oryginalnym uzgodnieniem, 



 23 

- orygina
 aktualnego uzgodnienia ZUDP, 

- kopi�  aktualnych warunków i danych technicznych. 

 


